PANSTWOWY POWIATOWY
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Egz. Nr |

HK.903.1.372.2024.AL

Bychawskie Przedsi¢biorstwo
Komunalne Sp. z o. o.

ul. M. Rataja 6

23-100 Bychawa

DECYZJA HK.9012.3.59.2024.AL

Na podstawie

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),

- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.),

- § 3 ust. 1, ust. 3, § 21 ust. 1 pkt. 4, ust. 7, ust. 9, § 26 ust. 3, § 27 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017 r., poz.2294),

- art. 10 § 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22024 r. poz. 572),

po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan Nr DL.9051.1.1641.2024 (wynik czastkowy nr 1),
Nr DL.9051.1.1643.2024 (wynik czastkowy nr 1) z dnia 12.09.2024 r., sporzadzonymi przez Dzial
Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, wody pobranej w dniu
10.09.2024 r. w ramach biezacego nadzoru sanitarnego z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Galgzow
Kolonia Druga, gmina Bychawa.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie
stwierdza
brak przydatnosci wody do spozycia
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Gal¢zéw Kolonia Druga gm. Bychawa
i nakazuje:

Unieruchomienie wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Galezéw Kolonia Druga gm. Bychawa.

Podjecie przez Bychawskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa

skutecznych dzialan naprawczych, majacych na celu doprowadzenie wody dostarczanej z wodociagu

Galezéow Kolonia Druga, do stanu zgodnego z obowiazujacymi przepisami. okreslonymi

w zalaczniku nr 1 w czesci A tabela 1 oraz w czesci C tabela 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

z 2017 r., poz. 2294) zaopiniowanych w zakresie terminu ich realizacji przez Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie;

3. Przedstawienie Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie planu dziatan
naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta Bychawa
w terminie do dnia 19.09.2024 r.;

4. Przekazanie odbiorcom ustug pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych dziataniach
naprawczych majacych na celu zapewnienie nalezytej jakosci dostarczanej wody wraz ze
wskazaniem terminu ich zakonczenia;

5. Zapewnienie uzytkownikom Kkorzystajacym z tego ujecia wody do spozycia o odpowiedniej jakosci

zdrowotnej;

b —



jednocze$nie zezwala na:

utrzymywanie instalacji wodociagowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekeji
i plukania wewnetrznej instalacji wodociaggowej oraz korzystania z wody wylacznie do splukiwania
toalet.

Woda w obecnym stanie nie nadaje si¢ w szczegdélnoSci do przygotowywania napojow i potraw,
mycia owocow i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyn kuchennych, sztuécow, kapieli i mycia
rak.

Po podjeciu dzialah naprawczych nakazanych niniejsza decyzja nalezy wykona¢ badania jakoSci
wody w ramach kontroli wewnetrznej w punktach wewngtrznej instalacji wodociagowej,
pozwalajace na ocen¢ skutecznosci przeprowadzonych dzialan naprawczych i przekazaé
Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie ich wyniki.

Ponowne wykorzystywanie wody do spozycia moze nastapi¢ po uzyskaniu wynikéw badan jakosci
wody zgodnych z normami przewidzianymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294) i stwierdzeniu jej przydatnosci do spozycia przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lublinie.

Decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), z uwagi
na konieczno$¢ ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.

Uzasadnienie

W dniu 10.09.2024 r. w ramach biezgcego nadzoru sanitarnego pobrano do badan 3 probki wody
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Galezéw Kolonia Druga gm. Bychawa w zakresie monitoringu
parametrow grupy A i parametru enterokoki.

Przeprowadzone przez Dzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej
w Lublinie badania wykazaly przekroczenia parametréw mikrobiologicznych:

- Enterokoki kalowe w ilosci 1 jtk/100ml (przy normie 0 jtk/100 ml) w punkcie kontrolnym
Hydrofornia — woda do sieci, co potwierdzito sprawozdanie z badain Nr DL.9051.1.1641.2024 (wynik
czgstkowy nr 1) z dnia 12.09.2024 r.

- bakterie grupy coli w ilosci 1 jtk/100ml (przy normie 0 jtk/100 ml) w punkcie kontrolnym Gatezow
Kolonia Druga 6, Posesja prywatna - kran za wodomierzem, co potwierdzito sprawozdanie z badan
Nr DL.9051.1.1643.2024 (wynik czastkowy nr 1) z dnia 12.09.2024 1.

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294) wartos¢ parametryczna
Enterokoki oraz Bakterie grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), wiasciwy
panstwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badania jakosci wody, stwierdza brak
przydatnoéci wody do spozycia — w przypadku przekroczenia parametréw mikrobiologicznych oraz w
sytuacji, gdy woda jest niezdatna do uzycia, a jej jakos¢ zagraza zdrowiu konsumentow — z jednoczesnym
wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentoéw, czy woda moze by¢
wykorzystywana do innych celéw niz do spozycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 7 i 9 cytowanego wyzej rozporzadzenia, w przypadku stwierdzenia braku
przydatnoéci wody do spozycia, wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny nakazuje podjecie dziatan
naprawczych oraz opiniuje termin realizacji dziataf naprawczych, a podmiot, o ktérym mowa w § 6 ww.
rozporzadzenia, przedstawia wilasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu plan dzialan
naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez wihasciwego wojta (burmistrza,
prezydenta miasta).

Zgodnie z § 26 ust. 3 ww. rozporzadzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2-4,
podmioty, o ktérych mowa w § 6 i § 7, przekazujg odbiorcom ustug pisemng informacje
o podejmowanych oraz planowanych dziataniach naprawczych majacych na celu zapewnienie nalezytej
jakosci dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakonczenia.

Zgodnie z § 27 ust. 2 w przypadku pojawienia si¢ potencjalnego zagrozenia dla zdrowia
konsumentéw wynikajacego z nieodpowiedniej jakosci wody wilasciwy wojt (burmistrz, prezydent



miasta) zapewnia niezwloczne przekazanie konsumentom odpowiednich zalecen wraz ze wskazaniem
sposobu zaopatrzenia ich w wodg bezpieczna dla zdrowia, o ktorej mowa w § 3.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.), przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne ma obowiazek zapewnié zdolnos¢ posiadanych urzadzen wodociagowych i urzadzen
kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem oraz
dostaw wody i odprowadzania $ciekow w sposdb ciagly i niezawodny. a takze zapewni¢ nalezyta jakosc
dostarczanej wody i odprowadzanych Sciekow.

Majac na uwadze powyzsze, z uwagi na zagrozenie zdrowia ludzi zwigzane z uzywaniem wody
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia, w ktorej stwierdzono obecnos¢ enterkokow oraz bakterii grupy
coli Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie stwierdzit brak przydatnosci wody
do spozycia oraz nakazal podjecie stosownych dziatan.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
jezeli naruszenie wymagan spowodowato bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, panstwowy
inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zaktadu pracy lub jego czgsci (stanowiska pracy, maszyny
lub innego urzadzenia), zamkniecie obiektu uzytecznosci publicznej, wylaczenie z eksploatacji srodka
transportu, wycofanie zobrotu $rodka spozywczego, przedmiotu uzytku, materialu i wyrobu
przeznaczonego do kontaktu zzywnoscia, kosmetyku lub innego wyrobu mogacego mie¢ wplyw
na zdrowie ludzi albo podjecie lub zaprzestanie innych dziatan; decyzje w tych sprawach podlegaja
natychmiastowemu wykonaniu.

W warunkach niniejszej sprawy odstapiono od zagwarantowania Stronie czynnego udzialu
w postepowaniu, albowiem zachodzi konieczno$¢ podjecia natychmiastowych dziatan ze wzgledu
na niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia ludzi — art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w osnowie.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwolanie do Lubelskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Z dniem dorgczenia Pafistwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Lublinie o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania.
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Whiesienie odwolania nie wstrzymuje obowigzku wykonania niniejszej decyzji.

“NY MMSH

Zalacznik: Sprawozdania z badan Nr DL90/51/}A %2
(wynik czastkowy nr 1) z dnia 12.09.2024 r./ ] :5'3% A

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

Do wiadomosci:

. Lubelski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny, ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin
. Burmistrz Miasta Bychawa ul. Partyzantéw 1, 23-100 Bychawa

. Wajt gminy Strzyzewice, Strzyzewice 109, 23-107 Strzyzewice

. Oddzial HZ wm

. Oddziat PEp wm

. Oddziat HDM wm
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| PCA | Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Lublinie

PoLSKIE CERTAUN |

AXREOTTACH | Dzial Laboratoryjny

20 — 029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12 tel. 81-47-87-116

e-mail: lab.psse.lublin@sanepid.gov.pl

Data 12.09.2024r.
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.9051.1.1641.2024
Wynik czastkowy nr 1

Nazwa i adres klienta: Oddzial Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Lublinie,

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12
Podstawa badania: Porozumienie nr DL.9050.5.20.2023 z dnia 04.01.2024 r.
Miejsce i punkt pobrania: WZZ Galezow Kolonia Druga. gm. Bychawa, Hydrofornia — woda do sieci
Badany obiekt: woda do spozycia przez ludzi
Probke pobrat: Artur Lagod — przedstawiciel zleceniodawcy
Data i godzina pobrania probki: 10.09.2024r. godz. 107-11"
Metoda pobrania probki: PN-EN 1SO 19458:2007
Nr protokotu pobrania probki: HK.9022.1.234.2024
Probke dostarczyl: Artur Lagod — przedstawiciel zleceniodawcy
Data i godzina dostarczenia probki: 10.09.2024 r. godz. 14'°
Stan probki: prawidtowy
Nr probki: M.793.2024
Cel badania: przewidziany w przepisach prawa - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
Data rozpoczecia i zakonczenia badan: 10.09.2024 r./ 12.09.2024 r.

Wynik Najwyzsza dopuszczalna wartosc"
Badana cecha Metoda badawcza bagania Jednostki Licabi
mikroorganizméw Objetos¢ probki [ml]

Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A .

Metoda filtracji membranowej | +A1:2017-04 0 J/ 10! 8 1o

Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 A 3

Metoda filtracji membranowej +A1:2017-04 0 H/1 Wil 0 e

Liczba enterokokow katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A 1 A

Metoda filtracji membranowcej [0=8]** 1000 0 100

Jtk — jednostki tworzace kolonie
A — metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji Nr akredytacji AB 714. Aktualny zakres akredytacji www.pca.gov.pl
1) We Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2294)
**Podano wartos¢ niepewnosci rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2.

Niepewnos¢ wyznaczona w eksperymencie globalnym (niepewnosé pobierania probek wody nie uwzgledniona w calkowitej niepewnosci badania).
Dane dostarczone przez klienta przedstawione sa w sprawozdaniu czeionka pochyla, a majace wplyw na waznos¢ wynikow sa dodatkowo podkreslone.

stent Starszy Asystent
m Via Dejneka mgr Krzys; s

Podpis osoby sporzadzajace) sprawozdanie Pnd-pis é-soby

toryzujgcej sprawozdanie Podpis Kierownikd DL

Wyniki badania odnosza sie wylacznie do otrzymanej probka,
Sprawozdanie nie moze byé bez pisemne) zgody Laboratorium powielane macze) jak w calosci.

Koniec sprawozdania

Dzial Laboratoryjny PSSE w Lublinie Zatacznik 03 ado IR-06/PO-03 edycja 36 z dnia 08.11.2023r. Strona 1/1
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PCA Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Lublinie

Palsxie CenTaunm

ARRLDYTALS Dzial Laboratoryjny
% 20 — 029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12 tel. 81-47-87-116
BABANIA
Rl ereer—

AB 714 e-mail: lab.psse.lublin@sanepid.gov.pl

Data 12.09.2024r.
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.9051.1.1643.2024

Wynik czastkowy nr 1
Nazwa i adres klienta: Oddzial Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Lublinie,
20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12
Podstawa badania: Porozumienie nr DL.9050.5.20.2023 z dnia 04.01.2024 r.
Miejsce i punkt pobrania: WZZ Galezéw Kolonia Druga, gm. Bychawa; 23-100 Bychawa, Galezéw Kolonia Druga 6,
Posesja prywatna — kran za wodomierzem
Badany obiekt: woda do spozycia przez ludzi
Probke pobrat: Artur Lagod — przedstawiciel zleceniodawcy
Data i godzina pobrania probki: 10.09.2024r. godz. 11'°-11%°
Metoda pobrania probki: PN-EN ISO 19458:2007
Nr protokotu pobrania probki: HK.9022.1.234.2024
Probke dostarczyh: Artur Lagdd — przedstawiciel zleceniodawcy
Data i godzina dostarczenia probki: 10.09.2024 r. godz. 14'°
Stan probki: prawidlowy ‘
Nr probki: M.794.2024 ‘
Cel badania: przewidziany w przepisach prawa - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
Data rozpoczecia i zakonczenia badan: 10.09.2024 r. / 12.09.2024 r.

s Wynik Najwyzsza dopuszczalna warto$¢!
Badana cecha . Metoda badawcza ynt Jednostki A
badania Liczba e .
. . Objetosc probki [ml]
mikroorganizméw

Liczba bakterii grupy coli PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 A 1 .
Metoda filtracji membranowej +A1:2017-04 [0+8]** Jtk/100ml 0 100
Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A .
Metoda filtracji membranowe;j +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0 100
Liczba er‘lterok_pkow kaiowycl} PN-EN ISO 7899-2:2004 A 0 itk/100ml 0 100
Metoda filtracji membranowej

jtk — jednostki tworzace kolonie

A — metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji Nr akredytacji AB 714. Aktualny zakres akredytacji www.pca.gov.pl

1) Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycna przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2294)
**Podano wartos¢ niepewnosci rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynmku rozszerzenia k=2.

Niepewno$é wyznaczona w eksperymencie globalnym (niepewnos¢ pobierania probek wody nie uwzgledniona w catkowitej niepewnosci badama)
Dane dostarczone przez klienta przedstawione sa w sprawozdaniu czcionka pochyta, a majgce wptyw na waznos¢ wynikow sa dodatkowo podkreslone.

tent -

mgr Yl‘%:é)éjrika

Podpis osoby sporzadzajacej sprawozdanic Podpis osoby autoryzujacej sprawozdanie Podpis Klerowmka DA

Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej probiki. "
Sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody Laboratorium powielane inaczej _|ak w calfosci.

Koniec sprawozdania

Dzial Laboratoryjny PSSE w Lublinie Zalgcznik 03 ado IR-06/PO-03 edycja 36 z dnia 08.11.2023r. Strona 1/1




PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12
tel. 81 532 97 05, faks 81 53247 23
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse_lublin

HK.9022.10.36.2024 AL Lublin, dnia 12.09.2024 r.

Komunikat
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

w sprawie braku przydatnosci wody do spozycia pochodzacej z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
Galezow Kolonia Druga, gmina Bychawa.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, ze badania jakosci wody z dnia
12.09.2024 r. z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Galezow Kolonia Druga, gmina Bychawa wykazaly
przekroczenia parametréw mikrobiologicznych.

Wodociag zbiorowego zaopatrzenia Galezow Kolonia Druga, gmina Bychawa zaopatruje miejscowosci
na terenie gminy Bychawa: Gale¢zéw, Galezéw Kolonia Pierwsza, Galezéw Kolonia Druga, Jozwow,
Wola Galezowska, Wola Galezowska Kolonia, Kowersk, Le$niczowka, Podzamcze, Stara Wies
Trzecia, Stara Wies Druga (od strony Starej Wsi Trzeciej posesje do remizy strazackiej) oraz
miejscowosci na terenie gminy Strzyzewice: Kielczewice Pierwsze, Kielczewice Gorne, D¢bszezyzna.

Woda nie nadaje si¢ do spozycia.

Trwaja prace majace na celu przywrocenie jakosci wody, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiazuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga!
Woda moze by¢ uzywana wylacznie do splukiwania toalet.

Woda w obecnym stanie nie nadaje si¢ w szczeg6lnosci do przygotowywania napojow i potraw, mycia
owocow i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyn kuchennych, sztuécéw, kapieli i mycia rak.
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Kierownik Oddziatu
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